OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32/259 70 36+9 fax32/2597030 e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl

\‘\"|”/’I/ SR

/., |PCA
ﬂ%/ma‘ﬁ i LABORATORIUM
wody, sciekéw, odpaddw, osaddw, gleb

wykonuje pobieranie i badania probek

— /—\ -~
- /“\ S % oraz pomiaréw hatasu, biogazu
2 /-\ N i emisji zanieczyszczen do powietrza
‘/ A\ BADANIA
/ ame |\‘\ \—

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:

Prébka pobrana przez:

Zgodnie z:

Data pobierania:
Data dostarczenia:
Stan prébki:

AB 213

RAPORT Z BADAN NR 38898/LB/2019

Miasto Kalety
ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

ZZ/0001259/19
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

EDU RES, ul. Rogowskiego 43; Kalety - Jedrysek
piwnica; kran usytuowany w kuchni

Laboratorium OBiKS Sp. z o.o0.

(A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2019-11-21

2019-11-21

bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0012118/19

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2019-11-21

Data zakonczenia badan biologicznych: 2019-11-27
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2019-11-22
Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 2019-12-16

Raport autoryzowat:

KIEROWNIK
Pracowni Badan Terenowych

¥ 4
LSOOI W 4
mgr Michat ZYGMUNT

Raport zatwierdzit:

EROWNIK

Pracowni aI|z szykochemlcznych TEROWNIK

Pracowny/ Bagan Blologicznych

mgr' 2./ |roslawa LIP SKA

m arbara KOSTRZEWSKA

Kierownik Laboratorium: mgr Justyna Krol

Raport zostat autoryzowany, zatwierdzony i wygenerowany elektronicznie.
Katowice, dn. 2019-12-17 Stronalz2



Raport z badan nr 38898/LB/2019

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscig
N | bayra/c0107.2018 (00:500) C i c
A IF;:—ENI5010523:2012(2—12) 78 *0.2
N e st
A s;r\g; ISO 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 (5-700) mg/! Pt < meg/! Pt
A PMI\EtEnlx?Tgo 7027-1:2016-09 (0.2-800) NTU 0.36 *0.14 NTU
| e e et 1 ua
S Ee L o
A tlrflfgraxl?:gtgglcl)gi%izl-llzml:2017-04(1-100) jtk/100 ml 0 itk/100 mi
A 'L;’fi:;f;gh:;ggj:;%||14_12+A1:2017_04(1_100) jtk/100 ml 0 itk/100 mi
N @ - i

*1 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania powyiszych badan (z uwzglednieniem pobierania
prébek wody do badar) nr NS/HKiS/4560/ZL/81-189/2019 obowiazujace do dnia 21.11.2020r.

KONIEC RAPORTU

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznos$ci wynikéw,

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wptywaé na waznos¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaty podane
przez Klienta , wyniki badan dotycza tylko dostarczonych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki moggce mieé wptyw na waznosé
wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat $Sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspotczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostatych badar okreslono jako niepewnos$¢ rozszerzong (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieakredytowane.
Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.
W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2019-12-17 Strona2z2




OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32/259 70 36+9 fax32/2597030 e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl

\‘\"|”/’I/ SR

/., |PCA
ﬂ%/ma‘ﬁ i LABORATORIUM
wody, sciekéw, odpaddw, osaddw, gleb

wykonuje pobieranie i badania probek

— /—\ -~
- /“\ S % oraz pomiaréw hatasu, biogazu
2 /-\ N i emisji zanieczyszczen do powietrza
‘/ A\ BADANIA
/ ame |\‘\ \—

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:

Prébka pobrana przez:

Zgodnie z:

Data pobierania:
Data dostarczenia:
Stan prébki:

AB 213

RAPORT Z BADAN NR 38901/LB/2019

Miasto Kalety
ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

ZZ/0001259/19
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Zespot Szkot i Przedszkola, ul. Orzeszkowej 10; Kalety - Miotek
kran usytuowany w kuchni w przedszkolu

Laboratorium OBiKS Sp. z o.o0.

(A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2019-11-21

2019-11-21

bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0012121/19

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2019-11-21

Data zakonczenia badan biologicznych: 2019-11-27
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2019-11-22
Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 2019-12-16

Raport autoryzowat:

KIEROWNIK
Pracowni Badan Terenowych

¥ 4
LSOOI W 4
mgr Michat ZYGMUNT

Raport zatwierdzit:

EROWNIK

Pracowni aI|z szykochemlcznych TEROWNIK

Pracowny/ Bagan Blologicznych

mgr' 2./ |roslawa LIP SKA

m arbara KOSTRZEWSKA

Kierownik Laboratorium: mgr Justyna Krol

Raport zostat autoryzowany, zatwierdzony i wygenerowany elektronicznie.
Katowice, dn. 2019-12-17 Stronalz2



Raport z badan nr 38901/LB/2019

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscig
N | bayra/c0107.2018 (00:500) C 133 | o c
A IF;:—ENI5010523:2012(2—12) 77 *0.2
N e st
A s;r\g; ISO 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 (5-700) mg/! Pt < meg/! Pt
A PMI\EtEnlx?Tgo 7027-1:2016-09 (0.2-800) NTU 0.29 *0.11 NTU
| e e et 1 ua
S Ee L o
A tlrflfgraxl?:gtgglcl)gi%izl-llzml:2017-04(1-100) jtk/100 ml 0 itk/100 mi
A 'L;’fi:;f;gh:;ggj:;%||14_12+A1:2017_04(1_100) jtk/100 ml 0 itk/100 mi
N o - i

*1 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania powyiszych badan (z uwzglednieniem pobierania
prébek wody do badar) nr NS/HKiS/4560/ZL/81-189/2019 obowiazujace do dnia 21.11.2020r.

KONIEC RAPORTU

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznos$ci wynikéw,

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wptywaé na waznos¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaty podane
przez Klienta , wyniki badan dotycza tylko dostarczonych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki moggce mieé wptyw na waznosé
wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat $Sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspotczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostatych badar okreslono jako niepewnos$¢ rozszerzong (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieakredytowane.
Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.
W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2019-12-17 Strona2z2




OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32/259 70 36+9 fax32/2597030 e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl

\‘\"|”/’I/ SR

/., |PCA
ﬂ%/ma‘ﬁ i LABORATORIUM
wody, sciekéw, odpaddw, osaddw, gleb

wykonuje pobieranie i badania probek

— /—\ -~
- /“\ S % oraz pomiaréw hatasu, biogazu
2 /-\ N i emisji zanieczyszczen do powietrza
‘/ A\ BADANIA
/ ame |\‘\ \—

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:

Prébka pobrana przez:

Zgodnie z:

Data pobierania:
Data dostarczenia:
Stan prébki:

AB 213

RAPORT Z BADAN NR 38900/LB/2019

Miasto Kalety
ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

ZZ/0001259/19
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Urzad Miejski w Kaletach, ul.Zwirki i Wigury 2
kran w pomieszczeniu gruntowej pompy ciepta (piwnica)

Laboratorium OBiKS Sp. z o.o0.

(A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2019-11-21

2019-11-21

bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0012120/19

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2019-11-21

Data zakonczenia badan biologicznych: 2019-11-27
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2019-11-22
Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 2019-12-16

Raport autoryzowat:

KIEROWNIK
Pracowni Badan Terenowych

¥ 4
LSOOI W 4
mgr Michat ZYGMUNT

Raport zatwierdzit:

EROWNIK

Pracowni aI|z szykochemlcznych TEROWNIK

Pracowny/ Bagan Blologicznych

mgr' 2./ |roslawa LIP SKA

m arbara KOSTRZEWSKA

Kierownik Laboratorium: mgr Justyna Krol

Raport zostat autoryzowany, zatwierdzony i wygenerowany elektronicznie.
Katowice, dn. 2019-12-17 Stronalz2



Raport z badan nr 38900/LB/2019

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscig
N | bayra/c0107.2018 (00:500) C i c
A IF;:—ENI5010523:2012(2—12) 76 *0.2
N e st
A s;r\g; IS0 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 (5-700) mg/I Pt > 5 meg/! Pt
A PMI\EtEnlx?Tgo 7027-1:2016-09 (0.2-800) NTU 0.81 *0.31 NTU
| e e et 1 ua
B a -
A tlrflfgraxl?:gtgglcl)gi%izl-llzml:2017-04(1-100) jtk/100 ml 0 itk/100 mi
A 'L;’fi:;f;gh:;ggj:;%||14_12+A1:2017_04(1_100) jtk/100 ml 0 itk/100 mi
N o - i

*1 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania powyiszych badan (z uwzglednieniem pobierania
prébek wody do badar) nr NS/HKiS/4560/ZL/81-189/2019 obowiazujace do dnia 21.11.2020r.

KONIEC RAPORTU

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznos$ci wynikéw,

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wptywaé na waznos¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaty podane
przez Klienta , wyniki badan dotycza tylko dostarczonych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki moggce mieé wptyw na waznosé
wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat $Sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspotczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostatych badar okreslono jako niepewnos$¢ rozszerzong (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieakredytowane.
Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.
W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

Katowice, dn. 2019-12-17 Strona2z2




OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia

40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
tel. 32/259 70 36+9 fax32/2597030 e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl

\‘\"|”/’I/ SR

/., |PCA
ﬂ%/ma‘ﬁ i LABORATORIUM
wody, sciekéw, odpaddw, osaddw, gleb

wykonuje pobieranie i badania probek

— /—\ -~
- /“\ S % oraz pomiaréw hatasu, biogazu
2 /-\ N i emisji zanieczyszczen do powietrza
‘/ A\ BADANIA
/ ame |\‘\ \—

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:

Prébka pobrana przez:

Zgodnie z:

Data pobierania:
Data dostarczenia:
Stan prébki:

AB 213

RAPORT Z BADAN NR 38899/LB/2019

Miasto Kalety
ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

ZZ/0001259/19
Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Towarzystwo Przyjaciot Dzieci, ul. Szkolna 8; Kalety - Drutarnia
kran usytuowany w kuchni na parterze budynku

Laboratorium OBiKS Sp. z o.o0.

(A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2019-11-21

2019-11-21

bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0012119/19

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2019-11-21

Data zakonczenia badan biologicznych: 2019-11-27
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2019-11-22
Data zakonczenia badan fizykochemicznych: 2019-12-16

Raport autoryzowat:

KIEROWNIK
Pracowni Badan Terenowych

¥ 4
LSOOI W 4
mgr Michat ZYGMUNT

Raport zatwierdzit:

EROWNIK

Pracowni aI|z szykochemlcznych TEROWNIK

Pracowny/ Bagan Blologicznych

mgr' 2./ |roslawa LIP SKA

m arbara KOSTRZEWSKA

Kierownik Laboratorium: mgr Justyna Krol

Raport zostat autoryzowany, zatwierdzony i wygenerowany elektronicznie.
Katowice, dn. 2019-12-17 Stronalz2



Raport z badan nr 38899/LB/2019

Parametr / Wynik Jednostka
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscig
N | bayra/c0107.2018 (00:500) C 159 | s c
A IF;:—ENI5010523:2012(2—12) 78 *0.2
N e st
A s;r\g; ISO 7887:2012, pkt.7+AP:2015-06 (5-700) mg/! Pt < meg/! Pt
A PMI\EtEnlx?Tgo 7027-1:2016-09 (0.2-800) NTU 0.75 *0.28 NTU
v a -
S Ee L o
A tlrflfgraxl?:gtgglcl)gi%izl-llzml:2017-04(1-100) jtk/100 ml 0 itk/100 mi
A 'L;’fi:;f;gh:;ggj:;%||14_12+A1:2017_04(1_100) jtk/100 ml 0 itk/100 mi
S B 2 | i

*1 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania powyiszych badan (z uwzglednieniem pobierania
prébek wody do badar) nr NS/HKiS/4560/ZL/81-189/2019 obowiazujace do dnia 21.11.2020r.

KONIEC RAPORTU

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA - badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznos$ci wynikéw,

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastgpieniem

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wptywaé na waznos¢ wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaty podane
przez Klienta , wyniki badan dotycza tylko dostarczonych prébek, niepewnos¢ wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez
Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki moggce mieé wptyw na waznosé
wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta.

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat $Sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspotczynnik
rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%), dla pozostatych badar okreslono jako niepewnos$¢ rozszerzong (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieakredytowane.
Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.
W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Instrukcja ogélnolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.
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