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#8213 RAPORT Z BADAN NR 24229 / LB / 2017

Zleceniodawca: Miasto Kalety

ul. Zwirki i Wigury 2

42-660 KALETY
Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Urzad Miejski w Kaletach, ul. Zwirki i Wigury 2
Inne dane: Kran w pomieszczeniu nr 18. Il pietro
Woda do spozycia
Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2017-11-13
Data dostarczenia: 2017-11-13

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 246116

Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 121 °C 1.0 °C
Y pH 7.9 0.2
Y Przewodnosc¢ elektryczna wiasciwa w 25°C 506 uS/cm 15 uS/cm
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnose 0.91 NTU 0.18 NTU
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Chlor wolny <0.02 mg/l
Y Azot amonowy <0.20 mg/l
Y Jon amonowy <0.26 mg/l
Y Azot azotynowy <0.020 mg/l
Y Azotyny <0.066 mgl/l
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Pobieranie probki wody do spozycia A
Numer préby 246116:

Data rozpoczecia badan biologicznych: 13.11.2017r.
Data zakoriczenia badan biologicznych: 14.11.2017r.
Data zakonczenia pozostalych badan: 28.11.2017r.

Laboratorium OBiKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykanywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania prébek wody do badan)
nr NS/HKiS/4560/Z1/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

Barwa: Akceptowalna, bez nieprawidiowych zmian.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny, bez nieprawidtiowych zmian.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny, bez nieprawidtowych zmian.

p.0. KIEROWNIKA i
Pracowni Badar Biologicznych

KIEROWNIK LABORATORIUM
mgr Karolina RUDNICKA : 5

[ A
Autoryzujacy: Zatwierdzajacy: megr Justyns GREGER

Rozdzielnik: 2 egz. Klient, 1 egz. a/a



Katowice, 2017-11-29

Strona: 2/2
RAPORT Z BADAN NR 24229 /LB / 2017
Metoda badawcza Zakres metody

Y Temperatura PB/BT/8/B:07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y pH : PN-EN ISO 10523:2012 2,0-12.0
Y Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 uS/iem
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 5-700 mg/l Pt
Y Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 0.20-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y  Chlor wolny PB/BT/11/E:22.06.2016 0.02-8.0 mg/l
Y  Azot amonowy PN-EN 1SO 11732:2007 0.20-100.0 mg/l
Y  Jon amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.26-130.0 mg/l
Y Azot azotynowy PN-EN SO 13395:2001 0.020-2.50 mg/l
Y Azotyny PN-EN 1SO 13395:2001 0.066-8.25 mg/!
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Pobieranie probki wody do spozycia PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pobranych dprzez Laboratorium dane dotyczgce probki zostaly podane dprzez Klienta, wyniki badar dolycza_lylko dostarczonych prébek, nispewnosc wyniku nie uwzglednia pobierania.
Jezeli nie podano inaczej dla probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Y - badanie akredztowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N — badanie nieakredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytaci podwykonawey,

&NR) - badanie wykonane metoda altematywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikéw, R - zamieszczony na pierwszej stronie
omentarz do wyniku {ub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieakredytowane.

Niepewnos¢: dla badan sensorycznych podana jako przedziat $redniej geometrycznej, dia badan biclogicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspdiczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobieristwo 95%), dia pozZostatych badar okreslono jako niepewnosc rozszerzona (wspdtezynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

Daty wykonywania badar sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium. . X
Skargi rozpatrywane s3 zgodnie z Procedurg Ogding P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raport moze byé powielany jedynie w calosci.



Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

V, .“‘v 40-158 Katowice, ul. Owocowa 8
% tel. 32/259 70 36+9 fax 32/259 70 30 e-mail: sekretariat@obiks.pl
www.obiks.pl

"@% OSRODEK BADAN | KONTROLI SRODOWISKA

PCA

[Ty —— Akredytowane w zakresie pobierania i badania probek  Strona: 1/2
AL wad, $ciekow, odpadow, osadéw, gleb

\_‘_\___._//3—
I M | % oraz pomiaréw hatasu, biogazu OBIKS 05/4504/2017/LB
[ BADANIA ‘

| \\\‘\HIHI"/,

LABORATORIUM Katowice, 2017-11-29

i emisji zanieczyszczen do powietrza

8213 RAPORT Z BADAN NR 24230/ LB / 2017

Zleceniodawca: Miasto Kalety

ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: EDU RES ul. Rogowskiego 43 Kalety-Jedrysek
Inne dane: Kran w kuchni
Woda do spozycia
. Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2017-11-13
Data dostarczenia: 2017-11-13

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 246117

Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 124 °C 1.0 °C
Y pH 7.7 0.2
Y Przewodno$¢ elektryczna wtasciwa w 25°C 527 pSicm 16 uS/em
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé 0.36 NTU 0.07 NTU
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Chlor wolny <0.02 mgll
Y Azot amonowy <0.20 mg/l
Y Jon amonowy <0.26 mg/l
Y Azot azotynowy <0.020 mg/l
Y Azotyny <0.066 mg/l
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Pobieranie probki wody do spozycia Vv
Numer proby 246117:

Data rozpoczecia badan biologicznych: 13.11.2017r.
Data zakoriczenia badarn biologicznych: 14.11.2017r.
Data zakoniczenia pozostatych badar: 28.11.2017r.

Laboratorium OBIKS Sp. z o.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania probek wody do badar)
nr NS/HKiS/4560/ZL/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

Barwa: Akceptowalna, bez nieprawidtowych zmian.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny, bez nieprawidtowych zmian.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny, bez nieprawidtowych zmian.

p.0. KIEROWNIKA ’ /

OWNIK Pracowni Badan Biologicznych /

: i W KIEROWNIK &%QR"ATORIUM
i %;Z g2 N magr Karolina RUDNICKA b
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Katowice, 2017-11-29
Strona: 2/2

RAPORT Z BADAN NR 24230 / LB / 2017

Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/B:07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 pS/em
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 5-700 mg/l Pt
Y Metnose PN-EN 1SO 7027:2003 0.20-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y R Zapach/ Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y  Chlor wolny PB/BT/M1/E:22.06.2016 0.02-8.0 mg/|
Y Azot amonowy PN-EN I1SO 11732:2007 0.20-100.0 mg/i
Y Jonamonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.26-130.0 mg/l
Y Azot azotynowy PN-EN ISO 13395:2001 0.020-2.50 mg/t
Y Azotyny PN-EN ISO 13395:2001 0.066-8.25 mg/l
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli PN-EN [SO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Pobieranie prébki wody do spozycia PN-ISO 5§667-5:2003, PN-EN 1SO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki zostaly podane przez Klienta, wyniki badars dotycze ltz[ko dostarczonych prabek, nispewno$¢ wyniku nie uwzglednia pobierania,
Jezeli nie podano inaczej dia probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Y - badanie akredztowane zamieszczone w Zakrasie Akredytacji AB 213, N — badanie nieakredytawane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,
NR) - badanie wykonana metada alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw, R — zamieszczony na pierwszgj stronie
omentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresermn metody.

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sa nieakredytowane,

Niepewnos¢: dia badan sensorycznych padano jako przedziat Sredniej geometrycznej, dla badar biologicznych padano jako przedziat niepewnosci gomiaru (wspdlczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobienstwo 95%), dia pozostalych badari okre$lono jako niepewnosé rozszerzang (wspélczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodaobieristwa 95%).

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sig.

Daty wykonywania badarn sg identyfikowalne w zapisach Laboratarium. ) .
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Ogdlng P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.
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45213 RAPORT Z BADAN NR 24231/ LB / 2017

Zleceniodawca: Miasto Kalety

ul. Zwirki | Wigury 2
42-660 KALETY

Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Zespo6t Szkét i Przedszkola w Kaletach-Miotku
Inne dane: Kran w kuchni
Woda do spozycia
Prébkobiorca: Laboratorium OBiK$
Data pobierania: 2017-11-13
Data dostarczenia: 2017-11-13

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 246118

M Axreoviacs wod, sciekéw, odpadéw, osaddw, gleb A
[ i oraz pomiaréw hatasu, biogazu OBIKS 05/4504/2017/LB
BADANIA

Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 118 °C 1.0 °C
Y pH 7.9 0.2
Y Przewodnos¢ elektryczna wtasciwa w 25°C 495 pS/em 15 pS/cm
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé 0.86 NTU 0.17 NTU
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach/ Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Chlor wolny <0.02 mg/l
Y Azot amonowy <0.20 mg/l
Y Jon amonowy <0.26 mg/l
Y Azot azotynowy <0.020 mgh
Y Azotyny <0.066 mgf!
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Pobieranie probki wody do spozycia Y
Numer proby 246118:
Data rozpoczecia badan biologicznych: 13.11.2017r.
Data zakoriczenia badar biologicznych: 14.11.2017r.
Data zakoriczenia pozostatych badar: 28.11.2017r.
Laboratorium OBiKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania probek wody do badari)
nr NS/HKi$/4560/Z1L/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.
Barwa: Akceptowalna, bez nieprawidtowych zmian.
Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny, bez nieprawidtowych zmian.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny, bez nieprawidtowych zmian.
p.0. KIEROWNIKA
Kl OWNIK Pracowni E%adaﬁ Biologicznych ]
4 ': I. /, /
( A UL mgr Karglie RUDNICKA KIEROWNIK L ABORATORIUM
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Rozdzielnik: 2 egz. Klient, 1 egz. a/a



Katowice, 2017-11-29
Strona: 2/2

RAPORT Z BADAN NR 24231/ LB/ 2017

Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/B:07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y  Przewodno$é elekiryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 uS/em
Y R Barwa PN-EN 1SO 7887:2012 pkt.7 5-700 mg/l Pt
Y Metnos¢ PN-EN ISO 7027:2003 0.20-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:20086 1-1000
Y  Chlor wolny PB/BT/11/E:22.06.2016 0.02-8.0 mg/l
Y Azot amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.20-100.0 mg/l
Y Jon amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.26-130.0 mg/l
Y Azot azotynowy PN-EN 1SO 13395:2001 0.020-2.50 mg/l
Y  Azotyny PN-EN ISO 13395:2001 0.066-8.25 mg/l
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Pobieranie probki wody do spozycia PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pobranych c'przez Laboratorium dane dotyczace probki zostaly podane przez Klienta, wyniki badari dotycza }tel!ko dostarczonych probek, niepewno$¢ wyniku nie uwzglednia pobierania.
Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Y —badanie akredytowane zamigszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N — badanie nisakredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,
NR) - badanie wykonane metodg alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowazno$ci wynikow, R — zamieszczony na pierwszej stronie
omentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Whyniki ponizej (<) | powyze] (>) zakresu metody (z wyjatiiem badar biclogicznych) sg nieakredytowane.

Niepewnoé¢: dla badar sensorycznych podano&‘ako przedziat $redniej geometrycznej, dia badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspdiczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobieristwo 95%), dia pozostatych badar okreélono jako niepewnos¢ rozszerzang (wspolczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 5%).

Dla wynikéw ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody oraz dia badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

Daty wykanywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium. . .
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Procedura Ogoing P-8 ~Rozpatrywanie skarg". Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci,
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Katowice, 2017-11-29

OBiKS 05/4504/2017/LB

*223 RAPORT Z BADAN NR 24232/ LB / 2017

Zleceniodawca: Miasto Kalety

ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Towarzystwo Przyjaciot Dzieci Kalety-Drutarnia
Inne dane: Kran w kuchni
Woda do spozycia
Probkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2017-11-13
Data dostarczenia: 2017-11-13

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 246119

Wynik
Y Temperatura 11.7 °C
Y pH 7.9
Y Przewodnosé elektryczna whasciwa w 25°C 516 uS/em
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnoéé 0.90 NTU
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Chlor wolny <0.02 mgl/l
Y Azot amonowy <0.20 mgl/l
Y Jon amonowy <0.26 mg/l
Y Azot azotynowy <0.020 mg/l
Y Azotyny <0.066 mg/l
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Pobieranie probki wody do spozycia \Y
Numer préby 246119;

Data rozpoczecia badan biologicznych: 13.11.2017r.
Data zakoriczenia badari biologicznych: 14.11.2017r.
Data zakoriczenia pozostatych badan: 28.11.2017r.

Laboratorium OBiKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badar (z uwzglednieniem pobierania probek wody do badar)
nr NS/HKiS/4560/Z1L/81-206/2017 wydane dnia 17.11.2017r.

Barwa: Akceptowalna, bez nieprawidiowych zmian.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny, bez nieprawidiowych zmian.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny, bez nieprawidtowych zmian.

Niepewnosé
1.0 °C
0.2
15 uS/iecm
0.18 NTU

p.0. KIEROWNIKA y .
Pracode EﬁOWNlK Pracowni Badan Biologicznych /s
ey ]-FMDC?M, ePpTSSIYCh ) o KIEROWNI) LABORATORIUM
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Rozdzieinik: 2 egz. Klient, 1 egz. a/a



Katowice, 2017-11-29
Strona: 2/2

RAPORT Z BADAN NR 24232/ LB / 2017

Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/B:07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y  Przewodnosc¢ elekiryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 pS/cm
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 5-700 mg/l Pt
Y Metnosé PN-EN ISO 7027:2003 0.20-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y  Chlor wolny PB/BT/11/E:22.06.2016 0.02-8.0 mg/!
Y Azot amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.20-100.0 mg/l
Y Jon amonowy PN-EN ISO 11732:2007 0.26-130.0 mg/l
Y Azot azotynowy PN-EN ISO 13395:2001 0.020-2.50 mg/l
Y Azotyny PN-EN I1SO 13395:2001 0.066-8.25 mg/l
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y  Pobieranie prébki wody do spozycia PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN SO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prabki zostaly podane przez Klienta, wyniki badar dotycza_%lko dostarczonych prébek, niepewnosé wyniku nie uwzglednia pobierania.

Jezeli nie podano inaczej dia prabek nie pobranych przez Labaratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta,

Y — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N - badanie nieakredytowane, Y(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,

(NR} - badanie wykenane metoda alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw, R - zamieszezony na pierwszej stronie
komentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badart biologicznych) sa nieakredytowans.

Niepewnosc: dla badan sensorycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedzial niepewnosci gomiaru (wspdlczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobieristwo 95%), dla pozostatych badan okreslono jako niepewnosé rozszerzong (wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobierstwo 95%).

Dia wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dia badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

Daty wykonywania badar sg identyfikowalne w zgrisach Laboratorium. ) . )
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Ogélng P-8 ~Rozpatrywanie skarg". Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.



