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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Osrodek Badari i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax

322597030

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 36800/LB/2021

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z :

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan praébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Miasto Kalety
ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

Z2Z/0004602/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Urzad Miasta w Kaletach, ul. Zwirki i Wigury 2

kran w pomieszczeniu gruntowej pompy ciepta

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Daniel Ruszkowski
(A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN 15O 5667-5:2017-10;
2021-08-18

2021-08-18

bez zastrzezen

0048543/21

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2021-08-18

Data zakoriczenia badan biologicznych: 2021-08-21

Data rozpoczecia badarn fizykochemicznych: 2021-08-18

Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2021-08-24

Raport autoryzowat: Kierownik Pracowni Badan Biologicznych: mgr Barbara Kostrzewska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Ry$

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres waznosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie,

Katowice, dn. 2021-08-25

Stronal:z3



Raport z badan nr 36800/LB/2021

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujgcych przepiséw
prawnych *
Temperatura (T) : .
. PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C a1 A € )

Metnosé :

A(S) | PN-EN 150 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.52 +0.20 NTU 1 G
NTU !

s | PH 78 i 02 6,5-9,5 26
PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) ! il
Barwa

A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, < R mg/| Pt ¥
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*! :
Zapach / liczba progowa zapachu TON .

AL PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*? 2 : [2-4] T
Smak / liczba progowa smaku TFN ] . "
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*? :
Przewodnos¢ elektryczna whasciwa w .
257C :

AB) | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) s ¢ #8 us/cm 2500 25
pS/cm
Liczba bakterii grupy coli 5
PN-EN 1SO : .

AS) | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) 0 J4/100:mi d 26
jtk/100 ml :
Liczba Escherichia coli :
PN-EN ISO : .

A | 5308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) 2 /200 ml g i
jtk/100 ml
Liczba enterokokdw katowych :

A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 -—- jtk/100 ml 0 G
jtk/100 ml :
Ogdlna liczba mikroorganizméw w

A(S) | 22°Cpo 72h 0 ——- jtk/mi 200 G
PN-EN ISO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml ;

*1 _ Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*2 _ Nieakceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 _ Nie wykonano ze wzgledu na nieakceptowalny zapach.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS/HKiS/4560/ZL/33-39/2021 obowiazujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKiS$/4560/ZL/37-44/2021 obowigzujace do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie (ocena) zgodnosci (wg wymagan okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294)) : ZG-wynik zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

{T) - badania wykanywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajgce wynik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metods alternatywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikow,

(W) = przywotane dokumenty edniesienia zostaly wycafane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Katowice, dn. 2021-08-25 Strona2z3




Raport z badan nr 36800/LB/2021

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce probki (w tym mogace wptywac na waznos¢ wynikow: data pabrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaty podane
przez Klienta; wyniki badari dotycza tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnosé wyniku {jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie padano inaczej dla prébek nie
pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania s3 identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboraterium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostgpne sq w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce prébki moggce mieé wplyw
na waznos¢ wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych probek.

Niepewnos¢ (jezeli padano): dla badai sensorycznych podano jako przedzial sredniej geometrycznej, dla badar biologicznych podano jako przedzial niepewnosci pomiaru (rozszerzona
niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sie na standardowej niepewnosci pemnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosci 95%.
Zfozong niepewnos¢ standardowa przyjeto jako réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostatych badar okreslono jako niepewnasé
rozszerzona (wspétczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodohierstwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposdb ilosciowy (nie w formie ,, < dolna granica zakresu akredytacji” lub ,> gérna granica
2akresu akredytacji) sg nieakredytowane,

Dla wynikow poniiej (<) i powyzej {>) zakresu metody oraz dla badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukeja ogdlnolaborataryjna 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2021-08-25 Strona3:z3
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AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

ska Sp.zo.0.
. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax

322597030

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.ohiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 36801/LB/2021

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z :

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan proébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Miasto Kalety
ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

27/0004602/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

EDDURES ul. Rogowskiego 43, Kalety - Jedrysek

kran w kuchni

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Daniel Ruszkowski
{A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN ISO 5667-5:2017-10;
2021-08-18

2021-08-18

bez zastrzezen

0048544/21

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2021-08-18

Data zakoriczenia badan biologicznych: 2021-08-21

Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2021-08-18
Data zakoriczenia badar fizykochemicznych: 2021-08-24

Raport autoryzowat:

Kierownik Pracowni Badan Biologicznych: mgr Barbara Kostrzewska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Rys

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres waznosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.

Katowice, dn. 2021-08-25

Stronal:z3



Raport z badan nr 36801/LB/2021

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujgcych przepisow

prawnych *

Temperatura (T)

i #L i -
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 161 : =10 .

pH

A(S
) PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0)

78 | 02 6,5-9,5 26

Metnesc :
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 1.5 0.2 NTU 1 NZ
NTU !

Barwa H
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 i - mg/| Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/I Pt*! ;

Zapach / liczba progowa zapachu TON

PN-EN 1622:2006 - {1-1000) TON*2 % 3 T

Smak / liczba progowa smaku TFN &1 T 5
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*3 :

Przewodnosé elektryczna wiasciwa w
25°C
A(S

©) | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) 405

uS/cm

20 uS/em 2500 6

Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO : .
A | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) 7§ - R L 6

jtk/100 ml

Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO ; .
AB) | 5308-1:2014-124A1:2017-04 - (1-100) o § = JkE0dm] 0 26

jtk/100 ml '
Liczba enterokokéw katowych
A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 - jtk/100 ml 0 G

jtk/100 ml ]

Ogdlna liczba mikroorganizméw w :
A(S) | 22°Cpo 72h 0 o jtk/ml 200 G
PN-EN ISQ 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml :

*1 . Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

A —badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

{T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stafa siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metodg alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikow,

{W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

* — zamieszczany komentarz do wyniku

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym mogace wplywac na waznosc wynikow: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badari) zostaty podane
przez Klienta; wyniki badai dotycza tylko otrzymanych i badanych probek, niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dia probek nie
pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sa w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace miec wplyw
na waznos¢é wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotycza pobranych i badanych prabek.

Katowice, dn. 2021-08-25 Strona2z3




Raport z badan nr 36801/LB/2021

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badari sensorycznych podano jako przedziat $redniej geometrycznej, dla badari biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru {rozszerzona
niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z ISO 19036 i opiera sie na standardowej niepewnosci pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosci 95%.
Ziozona niepewnoé¢ standardowa przyjeto jako réwna odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostalych badan okreslono jako niepewnosé
rozszerzona (wspdtczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodohienstwo 95%).

Wyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) ponizej i powyiej zakresu metady przedstawione w sposob ilosciowy (nie w formie ,, < dolna granica zakresu akredytacji” lub ,> gdrna granica
zakresu akredytacji) sg nieakredytowane.

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badan jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

W przypadku badar biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badan sg Identyfikowalne w zapisach Laboratarium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie 2 Instrukeja ogdlnolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moie by¢ powielany jedynie w catodci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2021-08-25 Strona3z3
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AB 213

Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Oérodek Badan i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 36802/LB/2021

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:

Prébka pobrana przez:
Zgodnie z :

Data pobierania:

Data dostarczenia:

Miasto Kalety
ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

27/0004602/2021

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Zespot Szkdt - Przedszkola w Kaletach - Miotku, ul. Orzeszkowej 10
kran w kuchni przedszkola

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Daniel Ruszkowski
(A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN 1SO 5667-5:2017-10;
2021-08-18

2021-08-18

Stan prébki: bez zastrzezen

Numer identyfikacyjny laboratorium: 0048545/21

Data rozpoczecia badar biologicznych: 2021-08-18
Data zakoriczenia badan biologicznych: 2021-08-21
Data rozpoczecia badar fizykochemicznych: 2021-08-18
Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2021-08-24

Raport autoryzowatl: Kierownik Pracowni Badan Biologicznych: mgr Barbara Kostrzewska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
(Specjalista) Karolina Ry$
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres waznosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.

Katowice, dn. 2021-08-25 Stronalz3



Raport z badan nr 36802/LB/2021

Parametr / Wynik Jednostka Wartos¢ dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowigzujgcych przepiséw
prawnych *
Temperatura (T) :
A 21.7 - -1 B °C -
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C : 0
pH :
A(S ! P+0. -9,5
&) PN-EN ISO 10523:2012 - (2.0-12.0) e ; 02 559 6
Metnos¢
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.80 +0.30 NTU 1 G
NTU :
Barwa :
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 b mg/I Pt *
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/l Pt*' :
Zapach / liczba progowa zapachu TON :
A(S ! -—- ¥
) PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*2 2 ! Ten
Smak / liczba progowa smaku TFN %
A pN-eN 1622:2006 - (1-16) TFN*2 <1 P TN
Przewodnosé elektryczna wiasciwa w :
25°C :
s -
AS) | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) HE 8 Hsfem 2500 B
usS/cm
Liczba bakterii grupy coli
PN-EN ISO H ;
A ' A=
B | 9308-1:2014-12+4A1:2017-04 - (1-100) 0 ; itk/100 mi 0 6
jtk/100 ml
Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO : .
AG) | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) I JHERIRD g 25
jtk/100 ml :
Liczba enterokokdw katowych ;
A(5) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 P s jtk/100 ml 0 yic
jtk/100 mi :
Ogélna liczba mikroorganizméw w :
A(S) | 22°Cpo 72h 0 P jtk/ml 200 G
PN-EN ISO 6222 2004 - (1-300) jtk/m! :

*! - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*2 . Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBIKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badari (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS/HKiS/4560/ZL/33-39/2021 obowiazujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKiS/4560/ZL/37-44/2021 obowiazujace do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie (ocena) zgodnosci (wg wymagan okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294)) : ZG-wynik zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodaweca.

A— badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytaciji nr AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane {nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywnga dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikow,

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) - badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Katowice, dn. 2021-08-25 Strona2z3




Raport z badan nr 36802/LB/2021

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczgce prabki (w tym mogace wplywac na waznosc wynikow: data pebrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaty pedane
przez Klienta; wyniki badari dotyczg tylko otrzymanych i badanych prdbek, niepewnosé wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie
pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczgce probki mogace miec wphyw
na waznos¢ wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badan) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badar dotycza pobranych i badanych probek,

Niepewnos¢ (jezeli podano): dla badari sensorycznych podano jako przedziat éredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (rozszerzona
niepewnoé¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z I1SO 19036 i opiera sie na standardowej niepewnosci pomnozonej przez wspolczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosci 95%.
Ztozong niepewnos¢ standardowa przyjeto jake réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostalych badari okreslono jako niepewnos¢
rozszerzong (wspotczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 85%).

Wyniki (za wyjatkiem badari biologicznych) ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposéb ilosciowy (nie w formie ,, < dolna granica zakresu akredytacji” lub > gérna granica
zakresu akredytacji) sq nieakredytowane.

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sig.

W przypadku badan biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy s3 obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badan s3 identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogdlnolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2021-08-25 Strona3:z3
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.
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e-mail: realizacja@obiks.pl
www.obiks.pl

RAPORT Z BADAN NR 36803/LB/2021

Zleceniodawca:

Nr zlecenia:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:

Inne dane:

Probka pobrana przez:
Zgodnie z :

Data pobierania:

Data dostarczenia:
Stan proébki:

Numer identyfikacyjny laboratorium:

Miasto Kalety
ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

ZZ/0004602/2021

Woda przeznaczona do spoiycia przez ludzi

Towarzystwo Przyjaciét dzieci, ul. Szkolna 8, Kalety - Drutarnia
kuchnia na parterze budynku

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Daniel Ruszkowski
(A) PN-EN 1SO 19458:2007; (A) PN-EN 1SO 5667-5:2017-10;
2021-08-18

2021-08-18

bez zastrzeien

0048546/21

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2021-08-18
Data zakoriczenia badar biologicznych: 2021-08-21
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2021-08-18
Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2021-08-24

Raport autoryzowat:

Kierownik Pracowni Badan Biologicznych: mgr Barbara Kostrzewska

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:

(Specjalista) Karolina Rys

certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres wainosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.

Katowice, dn. 2021-08-25

Stronal:z3



Raport z badan nr 36803/LB/2021

Parametr / Wynik Jednostka Wartosc dopuszczalna Stwierdzenie
Metoda badawcza / zakres Z niepewnoscia okreslona w zgodnosci
obowiazujacych przepisow

prawnych *

Temperatura (T)

173 | #1, . :
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C 3 1 o#d %

as) | PH 77 1 102 6,59,5 26

PN-EN 1SO 10523:2012 - (2.0-12.0)

Metnosc !
A(S) | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 - (0.2-800) 0.64 i 10.24 NTU 1 G
NTU 1

Barwa !
A(S) | PN-EN ISO 7887:2012, <5 mg/| Pt ¥
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/| Pt*' :

Zapach / liczba progowa zapachu TON

PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*2 . ToH

A(S)

Smak / liczha progowa smaku TFN

PN-EN 1622:2006 - {1-16) TFN*2 <1 ] PN

A(S)

Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w
25°C :

: +
AG) | pN-EN 27888:1999 - (10.0-99990) L B us/em 2500 26

uS/cm

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO :

AS L = ‘ 0

©) | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) ° Itk/100 mi 26

jtk/100 ml

Liczba Escherichia coli
PN-EN ISO 5 .
AG) | 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) @ i - A0 0 Z6

jtk/100 ml

Liczba enterokokdw katowych
A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 | - jtk/100 ml 0 G
jtk/100 ml :

Ogélna liczba mikroorganizmow w ;
A(S) | 22°Cpo 72h 0 P jtk/mi 200 G
PN-EN 1SO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml i

*1 - Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS/HKiS/4560/ZL/33-39/2021 obowiazujgce do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKiS/4560/ZL/37-44/2021 obowiazujace do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie (ocena) zgodnosci (wg wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczone] do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294)) : ZG-wynik zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) - badania wykanywane w migjscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyiej akredytowanego zakresu metody)
A(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji dostawcy ustug laboratoryjnych,

N{P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykanawce,

{NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rdwnowainosci wynikow,

(W) - przywotane dokumenty odniesienia zostaly wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE

Katowice, dn. 2021-08-25 Strona2z3




Raport z badan nr 36803/LB/2021

* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki (w tym moggce wptywaé na waznoéé wynikéw: data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badari) zostaly podane
przez Klienta; wyniki badari dotycza tylko otrzymanych i badanych prabek, niepewno$é wyniku (jezeli podano) nie uwzglednia pobierania. Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie
pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Dla probek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i procedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace prébki mogace mie¢ wplyw
na waznas¢ wynikow (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja abiektu badari) zostaly podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badari dotycza pobranych i badanych prébek.

Niepewnasc (jezeli podano): dla badan sensorycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (rozszerzona
niepewnos$c pomiaru zostata oszacowana zgodnie z 1SO 19036 i opiera sie na standardowej niepewnosci pomnozonej przez wspdtczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnodci 95%.
Ztozong niepewnos¢ standardowa przyjeto jako réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostalych badar okreslona jako niepewnosé
rozszerzong (wspéiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobierstwo 95%).

Whyniki (za wyjatkiem badan biologicznych) ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposcb ilosciowy (nie w formie ,, < dolna granica zakresu akredytacji” lub > gérna granica
zakresu akredytacji) sg nieakredytowane.

Dla wynikow ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakesciowych niepewnosci nie podaije sie.

W przypadku badari biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Instrukcja ogdinolaboratoryjng 1/Q/34 ,Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU

Katowice, dn. 2021-08-25 Strona3:z3
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Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0.

dawniej Osrodek Badari i Kontroli Srodowiska Sp. z 0.0.
40-158 Katowice, ul. Owocowa 8

tel. 32 259 70 36+9

fax 32 259 70 30

e-mail: realizacja@obiks.pl

www.obiks.pl
RAPORT Z BADAN NR 37829/LB/2021
Zleceniodawca: Miasto Kalety
ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY
Nr zlecenia: ZZ2/0004602/2021
Badany obiekt: Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi
Miejsce pobrania: ul. Woznicka 99
studnia wodomierzowa usytuowana naprzeciwko ujecia wody GPW
Bibiela
Inne dane: --
Prébka pobrana przez: Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. - Daniel Ruszkowski
Zgodnie z : (A) PN-EN I1SO 19458:2007; (A) PN-EN 1SO 5667-5:2017-10;
Data pobierania: 2021-08-18
Data dostarczenia: 2021-08-18
Stan prébki: bez zastrzezen
Numer identyfikacyjny laboratorium: 0048547/21

Data rozpoczecia badan biologicznych: 2021-08-18
Data zakoriczenia badan biologicznych: 2021-08-21
Data rozpoczecia badan fizykochemicznych: 2021-08-18
Data zakoriczenia badan fizykochemicznych: 2021-08-30

Raport autoryzowat: Specjalista w Laboratorium: mgr inz. Monika Ptoskonka

Raport wygenerowat i podpisat kwalifikowanym podpisem elektronicznym pracownik Biura Obstugi Klienta:
(Specjalista) Karolina Rys
certyfikat kwalifikowany nr 79310A379D8A96CB (okres waznosci:08.12.2020-08.12.2022) wydany przez CUZ Sigilium - QCA1

Raport zostat autoryzowany i wygenerowany elektronicznie.
Katowice, dn. 2021-08-30 Stronalz5



Raport z badan nr 37829/LB/2021

Parametr /
Metoda badawcza / zakres

Wynik Jednostka

z niepewnoscia

Warto$é¢ dopuszczalna
okreslona w
obowigzujacych przepiséw
prawnych *

Stwierdzenie
zgodnosci

A(S)

Temperatura (T)
PB/BT/8/C:01.07.2018 - (0.0-50.0) °C

93 | #10 °c

A(S)

Chlor wolny (T)
PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie
testu odczynnikowego Hach -
{0.02-8.0) mg/I

<0.02 | - mg/|

0,3

G

A(S)

pH
PN-EN I1SO 10523:2012 - (2.0-12.0)

78 1 0.2

6,5:9,5

G

Als)

Smak / liczba progowa smaku TFN
PN-EN 1622:2006 - (1-16) TFN*?

<1 TFN

A(S)

Zapach / liczba progowa zapachu TON
PN-EN 1622:2006 - (1-1000) TON*?

<1 TON

A(S)

Barwa
PN-EN ISO 7887:2012,
pkt.7+AP:2015-06 - (5-700) mg/I Pt*3

mg/| Pt

A(S)

Metnosé
PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 - (0.2-800)
NTU

0.79 | 030 NTU

G

A(S)

Przewodnas¢ elektryczna wiasciwa w
25°C

PN-EN 27888:1999 - (10.0-99990)
usS/cm

387 | +19 us/cm

2500

G

A(S)

Akryloamid
PB/1/9/C:01.05.2011 - (0.040-2.0) pg/

<0.040 - pg/l

0.1

G

A(S)

Indeks nadmanganianowy
(utlenialnosc)
PN-EN ISO 8467:2001 - (0.5-800) mg/I

095 | 0.5 meg/!

G

A(S)

Fluorki/F
PN-EN ISO 10304-1:2009 - (0.10-10)

mg/I

<010 | - meg/!

15

G

A(S)

Chlorki / Cl
PN-EN 1SO 10304-1:2009 -
(2.0-10000) mg/I

69 1 12 mg/|

250

G

A(S)

Azotany / NO3
PN-EN 1SO 13395:2001 - (0.89-445)
mg/|

22 | 106 mg/|

50

G

A(S)

Azotyny / NO2
PN-EN ISO 13395:2001 - (0.066-8.25)
mg/|

<0.066 e mg/|

0,5

ZG

AlS)

Siarczany / S04
PN-EN 1SO 10304-1:2009 -
(2.0-10000) mg/I

40 ) 15 mg/|

250

G

A(S)

Bromiany / BrO3
PN-EN ISO 11206:2013-07 - (2.0-100)

pe/!

<2.0 --- ug/l

10

ZG

A(SE

Séd / Na
PN-EN ISO 11885:2009 - (1.0-10000)
mg/|

42 1 205 mg/|

200

G

A(S)

Jon amonowy/ amoniak / NH4
PN-EN ISO 11732:2007 - (0.26-130)

mg/I

<0.26 - mg/|

0,5

G

A(SE

Benzo(a)piren
PN-EN ISO 17993:2005 - (0.003-0.60)

pa/!

<0003 | - ug/!

0,01

G

A{SE

Wielopierscieniowe weglowodory
aromatyczne / WWA- suma

<0006 | - ug/l

0,1

G

Katowice, dn. 2021-08-30
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Raport z badan nr 37829/LB/2021

PN-EN 1SO 17993:2005 - (0.006-131)
pg/l

A(s)

Glin / Al
PN-EN ISO 11885:2009 - (10-500000)
pg/!

<10 i - ne/!

200 G

A(S)

Nikiel / Ni
PN-EN ISO 11885:2009 - (4-500000)
pg/!

“ - e/

20 G

A(S)

Arsen / As
PN-EN I1SO 17294-2:2016-11 -
(1.0-5000) pg/|

<1.0 -— pg/l

10 G

A(S)

Chrom ogdlny / Cr
PN-EN ISO 11885:20089 - (3-500000)

g/l

# i = ng/!

50 G

A(S)

Otéw / Pb
PN-EN ISO 11885:2009 - (10-500000)
pg/l

<10 - pg/l

10 G

A(S)

Mangan / Mn
PN-EN ISO 11885:2009 - (1-500000)

pg/l

<1 b g/l

50 G

A(S)

Zelazo ogdine / Fe
PN-EN ISO 11885:2009 - (4-1000000)

pg/l

16.4 +2.0 pug/l

200 G

A(s)

Selen / Se
PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 -
(1.0-5000) pg/!

<10 | - ug/!

10 G

Als)

Antymon / Sb
PN-EN ISO 17294-2:2016-11 -
(1.0-5000) pg/l

<1.0 pg/l

Rtec¢ / Hg
PN-EN I1SO 12846:2012+Ap1:2016-07;
PB/1/11/D:10.04.2020 - (0.50-500)

pg/l

<0.5 --- g/l

Miedz / Cu
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.004-1000)
mg/|

<0.004 - mg/I

Bor/B
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.015-500)
mg/|

<0.015 | - meg/|

Suma trichloroetenu i
tetrachloroetenu
PN-EN ISO 10301:2002 - (1.0-500)

pg/!

S0 B — g/l

10 G

A(SE

1,2-Dichloroetan / EDC
PN-EN SO 10301:2002 - (1.0-100)

pe/l

<1.0 | - g/l

AlS)

Benzen
PN-ISO 11423-1:2002 - (0.5-5000)

ug/l

<05 i - ue/l

A(SE

Chlorek winylu
PN-EN SO 10301:2002 - (0.25-25)

pg/!

<0.25 i - pe/l

0,5 ZG

AlS)

Epichlorohydryna
PB/I/31/B:13.06.2011 - (0.060-1.20)
pg/|

<0.060 | - g/l

0,1 G

AlS)

Cyjanki ogdlne
PB/FCH/68/A:10.04.2012 na
podstawie testu kuwetowego Hach
Lange nr LCK 319 - (30-35000) pg/!

30 i - ug/!

50 G

A(SE

Pestycydy chloroorganiczne - suma
PN-EN ISO 6468:2002 - (0.050-215)

pe/!

<0.050 | - ug/!

0,5 G

Katowice, dn. 2021-08-30

Strona3z5




Raport z badan nr 37829/LB/2021

A(SE | Pestycydy - suma

) z obliczer - (>0,050) pg/| sy o= He/! 0,5 G

Liczba bakterii grupy coli

PN-EN ISO : ;

Al ' —_

)| 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - (1-100) ° Jtk/100 mi 0 26

jtk/100 ml

Liczba Escherichia coli

PN-EN ISO [

5 ' o i

AB) 1 9308-1:2014-12+A1:2017-04 - {1-100) & IR0 a 0

jtk/100 ml

Liczba enterokokow katowych !
A(S) | PN-EN ISO 7899-2:2004 - (1-160) 0 H - jtk/100 ml 0 G
jtk/100 ml

Ogdlna liczba mikroorganizméw w
A(S) | 22°C po 72h 0 : - jtk/ml 200 ZG
PN-EN I1SO 6222: 2004 - (1-300) jtk/ml ;

Ogdlny wegiel organiczny/ OWO

P10, -
PN-EN 1484:1999 - (1.50-2000) mg/! %74 058 mg/!

A(S)

Bromaodichlorometan /
A(SE | Dichlorobromometan
) PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-250)

pe/l

2.8 i 0.5 peg/l 15 G

Chloramina / NH2Cl

PB/BT/11/E:22.06.2016 na podstawie :
PoH

testu odczynnikowego Hach - o : 2008 me/l 0,5 26

(0.02-8.0) mg/I

Trichlorometan / Chloroform :
PN-EN 1SO 10301:2002 - (1.0-250) 3.1 +0.6 pg/l 30 G
pe/! =

Magnez / Mg :
PN-EN ISO 11885:2009 - (0.007-5000) 14.5 1.7 mg/| 7-125 G
mg/| :

Srebro / Ag :
PN-EN I1SO 11885:2009 - (0.001-100) <0.001 - mg/| 0,01 G

mg/|

Sumaryczna zawartasé wapnia i
A(SE | magnezu / Twardasc ogdlna

) PN-EN 1SO 11885:2009 -
(0.010-45570) mg/l CaCO3

226 1 #29 mg/| CaCO3 60-500 ZG

*1 - Akceptowalny dla laboratoryjnego zespofu oceniajgcego.
*2 _ Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
*3 _ Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Laboratorium Eurofins OBiKS Polska Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenia PPIS w Katowicach do wykonywania badan (z uwglednieniem pobierania
prébek) nr NS/HKiS/4560/ZL/33-39/2021 obowigzujace do dnia 02.04.2022r. oraz nr NS/HKi$/4560/2L/37-44/2021 obowiazujace do dnia
20.05.2022r.

*Stwierdzenie (ocena) zgodnosci (wg wymagan okreslonych w Rozpaorzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017, poz.2294)) : ZG-wynik zgodny z wyspecyfikowanymi wymaganiami// NZ - wynik niezgodny z
wyspecyfikowanymi wymaganiami.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

A - badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213

A(E) - badanie umieszczone w elastycznym zakresie akredytacji nr AB 213

(T) — badania wykonywane w miejscach innych niz stata siedziba Laboratorium

NA — badanie nieakredytowane (nie zamieszczone w zakresie akredytacji AB 213, lub przedstawiajace wynik ponizej lub powyzej akredytowanego zakresu metody)
A(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresje akredytacji dostawcy ustug laborataryjnych,

N(P) - badanie nieakredytowane wykonane przez podwykonawce,

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazane] w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikow,

(W) — przywotane dokumenty odniesienia zostaty wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez lub z zastapieniem

(S) — badanie objete zatwierdzeniem PPSE
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* — zamieszczony komentarz do wyniku

Dla probek nie pebranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki (w tym mogace wplywaé na waznosé wynikéw; data pobrania, miejsce pobierania, obiekt badan) zostaly padane
przez Klienta; wyniki badari dotycza tylko otrzymanych i badanych prébek, niepewnoéé wyniku (jeieli podano) nie uwzglednia pabierania. Jezeli nie padano inaczej dla prébek nie
pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Dla prébek pobieranych i badanych przez Laboratorium: plany/ harmonogramy i pracedury pobierania dostepne sg w siedzibie Laboratorium; dane dotyczace probki mogace mieé wptyw
na waznos¢ wynikéw (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja abiektu badari) zostaty podane przez Klienta. W tym przypadku wyniki badan dotyczg pobranych i badanych prébek.

Niepewnos¢ (jeieli podano): dla badan senserycznych podano jako przedziat sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (rozszerzona
niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z 1SO 19036 i opiera sie na standardowej niepewnosci pomnozone] przez wspdiczynnik rozszerzenia k = 2, przy poziomie ufnosci 95%.
2tozong niepewnosc standardowa przyjeto jako réwng odchyleniu standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej), dla pozostalych badar okredlono jako niepewnosé
rozszerzong (wspdlfczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobiedstwo 95%).

Whyniki (za wyjatkiem badar biologicznych) ponizej i powyzej zakresu metody przedstawione w sposdb ilosciowy (nie w formie ,, < dolna granica zakresu akredytacji” lub ,> gérna granica
zakresu akredytacji) sg nieakredytowane.

Dla wynikow ponizej (<) i powyiej (>) zakresu metody oraz dla badari jakosciowych niepewnosci nie podaije sie.

W przypadku badar biologicznych wyniki podane w formie <4 nalezy intepretowac jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Daty wykonywania badar sg identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane sa zgodnie 2 Instrukcja ogolnolaboratoryjng 1/Q/34 , Rozpatrywanie skarg”.

Raport moze by¢ powielany jedynie w catosci.

KONIEC RAPORTU
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