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AB 213 RAPORT Z BADAN NR 32219 /LB / 2018

Zleceniodawca: Miasto Kalety

ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Urzad Miejski w Kaletach, ul. Zwirki i Wigury 2
Inne dane: Il pigtro kran w pomieszczeniu nr 18
Woda do spozycia
Prébkobiorca: Laboratorium OBiKS
Data pobierania: 2018-11-30
Data dostarczenia: 2018-11-30

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 276894

Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 10.5 °C 1.0 °C
Y pH 7.5 0.2
Y Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 25°C 566 pS/cm 17 pS/em
Y Barwa <5 mg/ Pt
Y Metnosc 0.97 NTU 0.19 NTU
Y Smak/ Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Ogélna liczba mikroorganizmow w 22°C 0 jtk/1 mi
Y Liczba enterokokow katowych 0 jtk/100 ml
Y Pobieranie prébki wody do spozycia \Y
Numer préby 276894:

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania prébek wody do badar)
nr NS/HKiS/4560/2L/109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéIne;j liczby
mikrooorganizmow w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpaczecia badan biologicznych: 30.11.2018r.

Data zakoriczenia badar biologicznych: 03.12.2018r.

Data zakonczenia pozostatych badari: 13.12.2018r.

Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.

KIEROWNIK KIEROWNIK
Pracgivni Badar Biqiogicznyﬁm

LINVEAT. i e
mgr Barbara KOSTRZEWSIey j rostawa LIPINSKA
Autoryzujacy: Zatwierdzajacy:

KIEROWNI TORIUM

mgr Jus na KROL

Rozdzieinik: 2 egz. Klient, 1 egz. a/a



Katowice, 2018-12-17
Strona: 2/2

RAPORT Z BADAN NR 32219/ LB/ 2018

Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/8:07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y pH PN-EN 1SO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 uS/em
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN I1SO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISC 6222: 2004 od 1 jtk/1 ml
Y Liczba enterokokéw kalowych PN-EN ISO 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 ml
Y Pobieranie prébki wody do spozycia PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN iSO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dla probek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki zostaty podane dprzez Klienta, wyniki badan dotycza Itz/lkc dostarczonych prébek, niepewno$é wyniku nie uwzglednia pobierania.
Jezeli nie podano inaczej dla prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sg identyfikowalne u Klienta.

Y = badanie akredytowans zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N — badanie nieakredytowane, Y(P) ~ badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,

NR) - badanie wykonane metoda allernatywna dia metody wskazansj w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw, R — zamieszczony na pierwszej stronie
ementarz do wyniku Iub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) | powyzsj (>) zakresu metody (z wyjatkiem badar biclogicznych) s nicakredytowane.

Niepewnos¢: dla badari sensorycznych podano jako przedziat Sredniej geometrycznej, dia badan biologicznych padano jako przedzial niepewnosci pomiaru (wspdiczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobieristwo 95%), dla pozostalych badari okreslono jako niepewnasé rozszerzong (wspoiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%),

Dla wynikéw ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zarisach Laboratorium. ., X .
Skargi rozpatrywane sg zgodnie Z Procedurg Ogélng P-8 ,Rozpatrywanie skarg’. Raport moze by¢ powielany jedynie w calosci.
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AB 213 RAPORT Z BADAN NR 32220/ LB /2018
Zleceniodawca: Miasto Kalety
ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY
Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: EDU RES ul. Rogowskiego 43 Kalety-Jedrysek
Inne dane: Kran w kuchni (piwnica)
Woda do spozycia
Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2018-11-30
Data dostarczenia: 2018-11-30

Numer identyfikacyjny w Laboratorium; 276895

Wynik Niepewnos$é
Y Temperatura 11.9 °C 1.0 °C
Y pH 7.5 0.2
Y Przewodnos$c elektryczna wiasciwa w 25°C 562 pS/cm 17 pS/iem
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnos¢ 0.26 NTU 0.05 NTU
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach/ Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Ogoblna liczba mikroorganizméw w 22°C 29 jtk/M1 ml [22-40] jtk/ml
Y Liczba enterokokow katowych 0 jtk/100 mi
Y Pobieranie probki wody do spozycia \Y
Numer préby 276895:

Laboratorium OBiKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania prébek wody do badan)
nr NS/HKi$/4560/ZL/109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogélnej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidtowoéci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczgcia badan biologicznych: 30.11.2018r.

Data zakoriczenia badan biologicznych: 03.12.2018r.

Data zakonfczenia pozostatych badan: 13.12.2018r.

Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajgcego.

KIEROWNIK _ KIEROWNIK
Pracowni Badad Biglogicznycf BCCWI aqumyk?ﬁm
mgr Barbara IK'O;TR'ZEWSImg‘ W-’{leoﬁaﬂa LPINSKA KIEROWNIK RIU

Autoryzujacy: / Zatwierdzajacy:
ryzulacy Jacy mgr Justyna KROL
Rozdzielnik: 2 egz. Klient, 1 egz. a/a



Katowice, 2018-12-17

Strona: 2/2
RAPORT Z BADAN NR 32220/ LB /2018
Metoda badawcza Zakres metody

Y Temperatura PB/BT/8/B:07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y pH PN-EN 1SO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodnosé elektryczna wiasdciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 uS/icm
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Ogblna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 jtk/1 mt
Y Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 ml
Y Pobieranie prébki wody do spozycia PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki zostaly podane przez Klienta, wyniki badan dotycza, Ilzllko dostarczonych probek, niepewno$é wyniku nie uwzglednia pebierania.
Jezeli nie podano inaczej dla probek nie pobranych przez Laboratorium: plan i pracedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Y — badanie akreda‘(mwane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N — badanie nieakredytowans, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytaciji podwykonawcy. )

E(NR) - badanie wykonane metodg alternatywnq dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowazno$ci wynikow, R — zamieszczony na pierwszej stronie
omentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) | powyzej (>} zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) sg nieakredytowane.

Niepewnosg: dla badan sensorycznych podano jako przedziat Sredniej geometrycznej, dla badan biologicznych podano jako przedzial niepewnosci pomiaru (wspélczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobienstwo 95%), dla pozostatych badar okresiono jako niepewno$é rozszerzong (wsplczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badari jakosciowych niepewnoéci nie podaje sig.

Daty wykonywania badar s identyfikowalne w zapisach Laboratorium. . .
Skargi rozpatrywane sq zgodnie z Procedurg Ogding P-8 ,Rozpatrywanie skarg". Raport moze byé powielany jedynie w catosci.
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AB 213 RAPORT Z BADAN NR 32221 /LB /2018
Zleceniodawca: Miasto Kalety
ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY
Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobierania: Zespdt Szkat i Przedszkola w Kaletach-Miotku
Inne dane: ul. Orzeszkowej 10 - kran w kuchni
Woda do spozycia
Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2018-11-30
Data dostarczenia: 2018-11-30
Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 276896
Wynik Niepewnoscé
Y Temperatura 12.0 °C 1.0 °C
Y pH 75 0.2
Y Przewodnos¢ elektryczna whasciwa w 25°C 557 uS/em 17 pSfcm
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé 0.31 NTU 0.06 NTU
Y Smak/Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach/Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Ogoblna liczba mikroorganizméw w 22°C <4 itk/1 mi
Y Liczba enterokokéw katowych 0 itk/100 mi
Y Pobieranie prébki wody do spozycia \'
Numer proby 276896:

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania prébek wody do badarn)
nr NS/HKiS/4560/ZL/109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.

Laboratorium OBIiKS Sp. z 0.0, posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do wykonywania
powyzszych badan nr NS/HKiS/4560/ZL/109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz og6inej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidtowos§ci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczecia badan biologicznych: 30.11.2018r.

Data zakoriczenia badari biologicznych: 03.12.2018r.

<4 interpretowa¢ jako: mikroorganizmy sg obecne w liczbie mniejszej niz 4.

Data zakoriczenia pozostatych badar: 13.12.2018r.

Barwa: Akceptowalna dla faboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

KIEROWNIK Praca :(}ﬁjomw‘ :NwlmK‘m. h
L

Praco¥nj Badari Biologicznych i QY
(AT L KIEROWNIK LABDRATQRIUM
mgr Barbara KOSTRZEWSKA mghing Mirost / LIPINSKA s

Autoryzujacy: Zatwierdzajacy: gy justyr/a KROL
Rozdzielnik: 2 egz. Klient, 1 egz. a/a



Katowice, 2018-12-17
Strona: 2/2

RAPORT Z BADAN NR 32221 /LB /2018

Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/B:07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-89990 uS/cm
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Smak/ Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 ml
Y Ogoélna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN iSO 6222: 2004 od 1 jtk/1 ml
Y Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 ml
Y Pobieranie prébki wody do spozycia PN-ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dia prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki zostaly podane dprzez Klienta, wyniki badan dotyczg Q/!ko dostarczonych probek, niepewnosé wyniku nie uwzglednia pobisrania.
Jezeli nie podano inaczej dia prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Y - badanie akred%lowane zarieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N — badanie nisakredytowane, Y(P) - badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredylacji podwykonawcy,

&NR) - badanie wykonane melodg alternatywna dia metady wskazaneéw przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikéw, R ~ zamieszezony na pierwsze; stronie
omentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badar biologicznych) sa nieakredytowane.

Niepewno$¢: dia badan sensorycznych podanogako przedziat $redniej geometrycznej, dia badan biologicznych padanc jako przedzial niepewnosci pomiaru (wspotczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodcbieristwo 95%), dla pozostalych badari okresiono jake niepewnoéé rozszerzong (wspdiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).
Dila wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badari jako$ciowych niepewnoéci nie podaje sie.

Daty wykonywania badar sq identyfikowalne w zapisach Laboratorium.
Skargi rozpatrywane s zgodnie z Procedurg Ogélng P-8 ,Rozpatrywanie skarg". Raport moze byé powielany jedynie w calosci,
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Zleceniodawca:

Badany obiekt:
Miejsce pobrania:
Inne dane:

Prébkobiorca:
Data pobierania:

Data dostarczenia:

LABORATORIUM

Akredytowane w zakresie pobierania i badania prébek
wad, sciekow, odpadéw, osadéw, gleb
oraz pomiaréw halasu, biogazu
i emisji zanieczyszczen do powietrza

Katowice, 2018-12-17
Strona: 1/2
OBiKS 05/5276/2018/LB

PCA

BADANIA

AB 213

RAPORT Z BADAN NR 32222 /LB / 2018

Miasto Kalety

ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

Woda Stan prébki: bez zastrzezen

Towarzystwo Przyjaciét Dzieci Kalety-Drutarnia
Kuchnia na parterze budynku

Woda do spozycia

Laboratorium OBiKS

2018-11-30
2018-11-30

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 276897

Wynik Niepewnos$é
Y Temperatura 11.9 °C 1.0 °C
Y pH 76 0.2
Y Przewodno$¢ elekiryczna wlasciwa w 25°C 507 uS/cm 15 HS/cm
Y Barwa <5 mgfl Pt
Y Metnosc 0.30 NTU 0.06 NTU
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml
Y Ogolna liczba mikroorganizméw w 22°C 0 jtk/1 ml
Y Liczba enterokokow katowych 0 jtk/100 mi
Y Pobieranie probki wody do spozycia \'

Numer préby 276897:

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badari (z uwzglednieniem pobierania probek wody do badar)
nr NS/HKi$/4560/Z1L/109-187/2018 wydane dnia 20.11.2018r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogolnej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczgcia badari biologicznych: 30.11.2018r.

Data zakonczenia badar biologicznych: 03.12.2018r.

Data zakoriczenia pozostatych badarn: 13.12.2018r.

Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

KIEROWNIK
KIEROWNIK Fracowni Anali Fizykochemicamyeh

Pracowni Badan Biologicznych WL )
mgr INZ Mirostawa LfPtNSKA
mgr Barbara KOSTRZEWSKA

KIEROWNIK LABORATORIUM

mgr Justy L

Autoryzujacy: Zatwierdzajacy:

Rozdzielnik: 2 egz. Kiient, 1 egz. a/a



Katowice, 2018-12-17
Strona: 2/2

RAPORT Z BADAN NR 32222 /LB /2018

Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/B;07.05.2013 0.0-35.0 °C
Y pH PN-EN 1SO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodno$¢ elekiryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 pS/em
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metnose PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN.1622:2006 1-1000
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 Jtk/100 mi
Y Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od1 jtk/t ml
Y Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 ml
Y Pobieranie prébki wody do spozycia PN-1SO 5667-5:2003, PN-EN SO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pobranych dprzez Laboratorium dane dotyczagce prébki zostaly podane dprzez Klienta, wyniki badan dotyczg lQ/[ko dostarczonych prébek, niepewnos¢ wyniku nie uwzglednia pobierania.
Jezeli nie podano inaczej dia prébek nie pobranych przez Laboratorium: plan i procedury pobierania sa identyfikowalne u Klienta.

Y — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N - badanie nieakredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,

(NR) - badanie wykonane metoda alternatywna dla metody wskazaneéw przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania rownowaznosci wynikéw, R - zamieszczony na pierwszej stronie
kementarz do wyniku lub wynlk po2a akredytswanym 2akresem mistody.

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badar biologicznych) sa nieakredytowane.

Niepewno$¢: dia badan sensorycznych podano jako ;Ia(rzedzial $redniej geometrycznej, dla badan biclogicznych podano jako przedziat niepewnosci pomiaru (wspdlczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobieristwo 95%), dia pozostatych badari okreslono jako niepewno$é rozszerzong, (wspoiczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%).

Dla wynikéw ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

Daty wykonywania badan sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium,
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Ogolng P-8 .Rozpatrywanie skarg”. Raport moze byé powielany jedynie w catosci.



