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RAPORT Z BADAN NR 15153 / LB / 2019

Zleceniodawca: Miasto Kalety

ul. Zwirki i Wigury 2
42-660 KALETY

Badany obiekt: Woda Stan prébki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Towarzystwo Przyjaciét Dzieci Kalety-Drutarnia
Inne dane: ul. Szkolna 8 - Kran na parterze budynku
Woda do spozycia
Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2019-05-20
Data dostarczenia: 2019-05-20

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 289967

Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 108 °C 1.0 °C
Y pH T 0.2
Y Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 25°C 512 uSicm 15 uS/cm
Y Barwa <6 mg/l Pt
Y Metnosé 0.34 NTU 0.07 NTU
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Ogdlna liczba mikroorganizmoéw w 22°C 0 jtk/1 mi
Y Liczba enterokokow katowych 0 jtk/100 mi
Y Pobieranie probki wody do spozycia \%

Numer préby 289967:

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badar (z uwzglednieniem pobierania prébek wody do badar)
nr NS/HKiS/4560/ZL/109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.

W odniesieniu do wynikow barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéinej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczecia badaf biologicznych: 20.05.2019r.

Data zakoriczenia badan biologicznych: 23.05.2019r.

Data zakoriczenia pozostatych badar: 05.06.2019r.

Barwa: Akceptowaina dla laboratoryjnego zespotu oceniajacego.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dia laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
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RAPORT Z BADAN NR 15153 /LB / 2019
Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/C:01.07.2018 0.0-35.0 °C
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-89990 uSicm
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 Jjtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od1 jtk/100 ml
Y Ogdina liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 jtk/1 mi
Y Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 mi
Y Pobieranie probki wody do spozycia PNENISO 5667-5:2017, PNEN ISO 19458:2007
KONIEC RAPORTU

Dla prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki zostaly podane przez Klienta, wyniki badar dolycza tylko dostarczonych probek, niepewnogé wyniku nie uw i ierani
Jezgli nie podarqo ina::);ej cﬁa prébek nie pebranych przgz Laboratorium: plan ?procedury pobierania s3 identyfikowalne ua Pellienta. e B W Zglqdnia pobierania.

Y — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N - badanie nieakredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawcy,

(NR) - badanie onane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium pesiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw, R — Zamieszczony na pierwszej stronie
komentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badar biologicznych) sg nieakredytowane.

Niepewnos¢; dla badan sensorycznych podano jako przedziat sredniej geomelryczne, dia badar biologicznych podano jako przedzial niepewnosci pomiaru (wspdlczynnik rozszerzenia k=2
prawdopodobienstwo 95%), dla pozostalych badar okreglono jako niepewnosé rozszerzona (wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobieristwo 95%). :

Dla wynikéw ponizej (<) | powyzej (>) zakresu metady oraz dia badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sig.

Daty wykonywania badar s identyfikowalne w zz;r)isach Laboratorium. i . )
Skargi rozpatrywane sa zgodnie z Procedurg Ogolng P-8 ,Rozpatrywanie skarg". Raport moze by¢ powielany jedynie w calosci.
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RAPORT Z BADAN NR 15154 /LB / 2019
Zleceniodawca: Miasto Kalety
ul. 2wirki i Wigury 2
42-660 KALETY
Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: EDU RES ul. Rogowskiego 43 Kalety-Jedrysek
Inne dane: Kran w kuchni (piwnica)
Woda do spozycia
Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2019-05-20
Data dostarczenia: 2019-05-20

Numer identyfikacyjny w Laboratorium: 289968

Wynik
Y Temperatura 102 °C
Y pH 7.8
Y Przewodnosc elektryczna wiasciwa w 25°C 501 upS/cm
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé 0.27 NTU
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C 9 jtk/1 ml
Y Liczba enterokokéw katowych 0 jtk/100 ml
Y Pobieranie probki wody do spozycia Vv

Numer préby 289968:

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badar (z uwzglednieniem pobierania probek wody do badar)
nr NS/HKi$/4560/ZL/109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnosci, smaku, zapachu oraz ogéinej liczby
mikrooorganizmoéw w 22°C oceny nieprawidtowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczegcia badar biologicznych: 20.05.2019r.

Data zakoriczenia badarn biologicznych: 23.05.2019r.

Data zakoriczenia pozostalych badari: 05.06.2019r.

Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego. :

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
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RAPORT Z BADAN NR 15154 / LB / 2019

Metoda badawcza Zakres metody

Y Temperatura PB/BT/8/C:01.07.2018 0.0-35.0 %
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-99990 uS/em
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pki.7 + AP1:2015-06 5-700 mgfl Pt
Y Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2006 1-16
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN |SO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Ogéina liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 itk/1 mi
Y Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7898-2: 2004 od 1 jtk/100 mi
Y Pobieranie probki wody do spozycia PNENISO 5667-5:2017, PNEN ISO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dia prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki zostaly podane przez Kiienta, wyniki badar dotyczg lylko dostarczonych prébek, niepewnosé wyniku nie uwzgledni ierani
i Jezgi nie podagg inac;aj (ﬁraz prébek nie pobranych przzz anbcramn'um: plan 1 procedury pobierania sg identyfikowalne u lelrienta. e d vk Olgdnia pobierania.

Y — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N ~ badanie nieakredytowane, Y(P) — badanie akred: e zami one w zakresie akredytacji podwykonawc
(NR) - badanie wykonane metoda alternatywng dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzysﬁania réwnowaznosci wynikéw, R — 2amieszczony na pierwsze'j stronie
komentarz do wyniku lub wynik poza akredylowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) 2akresu metody (z wyjgtkiem badari biologicznych) sg nieakredytowane.

Niepewnosc: dia badan sensorycznych podano jako przedzial éredniej geometrycznei, dia badan biclogicznych podano jako przedzial niepewnosci pomiaru (wspélczynnik rozszerzenia k=
pra@dopodobieﬁstwo 95%), dia pozostalych badarh okresiono jako niepewno$¢ fozszerzong (wspdlczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo gs%)_ (wspolczy 2enia k=2,

Dia wynikéw ponizej (<) i powyZej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaije sig.

Daty wykonywania badar sa identyfikowalne w zapisach Laboratorium. . . .
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Procedura Ogoing P-8 Rozpatrywanie skarg”. Raport moze by¢ powielany jedynie w caloéai,
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RAPORT Z BADAN NR 15155 / LB / 2019

Zleceniodawca: Miasto Kalety

ul. Zwirki i Wigury 2

42-660 KALETY
Badany obiekt: Woda Stan probki: bez zastrzezen
Miejsce pobrania: Zespot Szkat i Przedszkola w Kaletach-Miotku
Inne dane: ul. Orzeszkowej 10 - Kran w kuchni w przedszkolu
Woda do spozycia
Prébkobiorca: Laboratorium OBIKS
Data pobierania: 2019-05-20
Data dostarczenia: 2019-05-20

Numer identyfikacyjny w Laboratorium; 289969

Wynik Niepewnosé
Y Temperatura 104 °C 1.0 €
Y pH 7.8 0.2
Y Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa w 25°C 497 uSicm 15 uS/em
Y Barwa <5 mg/l Pt
Y Metnosé 0.22 NTU 0.04 NTU
Y Smak / Liczba progowa smaku / TFN <1
Y Zapach / Liczba progowa zapachu / TON <1
Y Liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli 0 jtk/100 mi
Y Ogdlna liczba mikroorganizméw w 22°C 0 jtk/1 mi
Y Liczba enterokokow katowych 0 jtk/100 ml
Y Pobieranie probki wody do spozycia \

Numer proby 289969:

Laboratorium OBIKS Sp. z 0.0. posiada Zatwierdzenie PPIS w Katowicach do
wykonywania powyzszych badan (z uwzglednieniem pobierania probek wody do badari)
nr NS/HKi$/4560/Z1./109-197/2018 wydane dnia 20.11.2018r.

W odniesieniu do wynikéw barwy, metnoséci, smaku, zapachu oraz ogoéinej liczby
mikrooorganizméw w 22°C oceny nieprawidiowosci zmian dokonuje Zleceniodawca.

Data rozpoczecia badan biologicznych: 20.05.2019r.

Data zakoriczenia badan biologicznych: 23.05.2019r.

Data zakoniczenia pozostatych badar: 05.06.2019r.

Barwa: Akceptowalna dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.

Smak / Liczba progowa smaku / TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespolu oceniajacego.
Zapach / Liczba progowa zapachu / TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespotu oceniajgcego.
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Katowice, 2019-06-05

Strona: 2/2
RAPORT Z BADAN NR 15155 /LB / 2019
Metoda badawcza Zakres metody
Y Temperatura PB/BT/8/C:01.07.2018 0.0-35.0 °C
Y pH PN-EN ISO 10523:2012 2.0-12.0
Y Przewodno$¢ elektryczna wtasciwa w 25°C PN-EN 27888:1999 10-89990 uS/em
Y R Barwa PN-EN ISO 7887:2012 pkt.7 + AP1:2015-06 5-700 mg/l Pt
Y Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 0.20-800 NTU
Y R Smak / Liczba progowa smaku / TFN PN-EN 1622:2008 1-16
Y R Zapach / Liczba progowa zapachu / TON PN-EN 1622:2006 1-1000
Y Liczba bakterii grupy coli PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017 od 1 jtk/100 mi
Y Liczba Escherichia coli PN-EN I1SO 9308-1: 2014-12+A1:2017 od 1 itk/100 ml
Y Ogélna liczba mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISO 6222: 2004 od 1 jtk/4 ml
Y Liczba enterokokéw katowych PN-EN ISO 7899-2: 2004 od 1 jtk/100 mi
Y Pobieranie prébki wody do spozycia PNENISO 5667-5:2017, PNEN ISO 19458:2007

KONIEC RAPORTU

Dia prabek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace prébki zostaly podane przez Klienta, wyniki badar: dotycza tylko dostarczonych probek, niepewnosé wyniku nie uwzgledni ierani
Je2epli nie podano inac;ej cﬁ? probek nie pobranych przez Labogtcrium: pian ?procedgry pcbierania sg identyﬁkowaltr!\,g u la'ienta. HETE! pe d WIR00iG pobierania:

Y — badanie akredytowane zamieszczone w Zakresie Akredytacji AB 213, N - badanie nieakredytowane, Y(P) — badanie akredytowane zamieszczone w zakresie akredytacji podwykonawey

(NR) - badanie wykonane metodg altematywna dla metody wskazanej w przepisie prawa - Laboratorium posiada dowody uzyskania réwnowaznosci wynikéw, R ~ zamiészczony na piemszéj stronie
komentarz do wyniku lub wynik poza akredytowanym zakresem metody.

Wyniki ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody (z wyjatkiem badan biologicznych) s nieakredytowane.

Niepewno$¢: dia badari sensorycznych aﬁ:odano jako przedzial $redniej geometrycznej, dia badan biologicznych podano jako przedzial niepewnosci pomiaru (wspéiczynnik rozszerzenia k=2,
prawdopodobieristwo 95%), dia pozostatych badari okreslona jako niepewnoéc rozszerzong (wspélczynnik rozszerzenia k=2, prawdopodobienstwo 95%).

Dia wynikow ponizej (<) i powyzej (>) zakresu metody oraz dla badar jakosciowych niepewnosci nie podaje sie.

Daty wykonywania badan sg identyfikowalne w zarisach Laboratorium. | . ) .
Skargi rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Ogding P-8 ,Rozpatrywanie skarg”. Raport moze byé powielany jedynie w calosci.



